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Le linee gas-liquido refrigerante passeranno per il seminterrato
raggiungendo i vari piani di destinazione oggetto del presente
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Area coperta

Gruppo
frigorifero 1

h netta 2,50 m

scavo per
stazione di

sollevamento

VUOTO
PER SCALA

(N.B.: MISURE DA
VERIFICARE CON

FORNITORE)
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Nuovo pozzetto di
ispezione

Nuovo pozzetto di
ispezione

cunicolo per passaggio impianti

Punto di accesso nell'edificio
a soffitto del piano terra

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Tubazione gas/liquido refrigerante piano terra

Presidio di Via Borgo Palazzo Padiglione 4
Impianti di raffrescamento

ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1

24127
Bergamo

Italia

Scala

Formato

Commessa Nome file Numero elaborato

Disegnato Controllato Approvato Data Emissione

DEERNS ITALIA S.p.A.
Via Monte Rosa 91

20149 Milano
Via Ostiense 92

00154 Roma
T: +39 02 36167 888
F: +39 02 36167 801

info@deerns.it
www.deerns.it

Emissione Data Descrizione

Note:
Il presente disegno, valido solo per impianti, è da leggere assieme a tutti
i disegni elettrici, meccanici, idricosanitari, e agli ultimi disegni
architettonici e strutturali.
Le tabelle dati tecnici sono parte integrante degli elaborati grafici; fare
riferimento alle specifiche tecniche per consultare le caratteristiche delle
varie apparecchiature.
Proprietà intellettuale di Deerns Italia S.p.A.

Committente

Progetto

Titolo

Progettista

A 26/02/2025 Prima emissione

241001EMP051

A0

241001

DI DI DI 30/06/2025 A

Planimetria piano terra, primo e secondo
Impianto di raffrescamento

1:100 241001EMP051

KEYPLAN

Sottostazione per U.E.

Tubazione gas/liquido refrigerante piano primo

Tubazione gas/liquido refrigerante piano secondo

Tubazione di scarico condensa

Giunto a Y per linee frigorifere

Collettore a soffitto per linee frigorifere

TA Termostato

CODICE DESCRIZIONE UTENZA POTENZA ELE.
ASSORBITA

TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE

UTENZE MECCANICHE

UE-PT

UE-P1

UE-P2

UI1

UI2

UI3

UI4

UNITA' ESTERNA
VRF

UNITA' ESTERNA
VRF

UNITA' INTERNA TIPO
SPLIT A PARETE

400V 3-50Hz

12,47 kW

0,02 kW 230V-50Hz

0,02 kW 230V-50Hz

0,03 kW 230V-50Hz

0,04 kW 230V-50Hz

UNITA' ESTERNA
VRF

POTENZA
FRIGORIFERA

400V 3-50Hz44,8 kW

15,94 kW 400V 3-50Hz50,4 kW

1,7 kW

UNITA' INTERNA TIPO
SPLIT A PARETE 2,2 kW

UNITA' INTERNA TIPO
SPLIT A PARETE 2,8 kW

UNITA' INTERNA TIPO
SPLIT A PARETE 3,6 kW

13.98 kW40 kW

AutoCAD SHX Text
498,51

AutoCAD SHX Text
500


	Fogli e viste
	Stampa


		2026-10-07T09:43:12+0200
	Alessandro Nicali




