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Prot.n.^o3(.5|^ Bergamo, ^ 4 ^, 2025

"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELA TIVO AI
LA VORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DEL PRONTO

SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PAPA GIOVANNI XXIH DI BERGAMO"

Risposta ai quesiti pervenuti entro il 21.03.2025

Quesito n. l

Si chiede conferma che per poter partecipare alla presente procedura di gara, a copertura deUe richieste
categorie OS3 ed OS30, sia da considerare valido il possesso della SOA Categoria OG11 (nello
specifico classifica VII).

Risposta

Ai fini della partecipazione aUa gara, è richiesto come requisito obbligatorio esclusivamente U possesso
dell'attestazione SOA relativa alla categoria OG1 classifica l.

Quesito n. 2

Si chiede la possibilità di ricevere copia del CME in formato editabile XLS.

Risposta

Non è possibile ricevere copia del CME in formato editabìle XLS; la documentazione pubblicata è
sufficiente per la presentazione deU'offerta.

Quesito n. 3

Si chiede dove poter trovare indicazioni più dettagliate in merito ai criteri riguardanti lappalto in
oggetto, in quanto oltre aUa tabeUa al capitolo 9.1 del discipUnare non vi è altì:o.

Risposta

Tutte le indicazioni necessario per la predisposizione delle buste relative aU'offerta tecnica sono presenti
aU'intemo del disciplinare di gara.

Quesito n. 4

Si richiede IBAN per effettuare la cauzione.
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Risposta
Di seguito le coordinate bancarie richieste: IBAN: IT75 Z056 9611 1000 0000 8001 X73 - Codice
Swift: PosoIT2105E — Banca popolare di Sondrio.

Si specifica che, in merito al deposito cauzionale, andranno riportati neUa causale i dad principali della
gara in oggetto: "Lavori di adeguamento funzionale degli spazi del Pronto Soccorso del Presidio
OspedaUero Papa Giovanni XXIII di Bergamo - CUP: C12C24000150005 - CIG n. B5B42EC311".

Quesito n. 5

Nella documentazione allegata su Sintel non si è avuto riscontrato la presenza della documentazione
progettuale.

Risposta

Come da capitolo 10.1 "Documenti di gara" del discipUnare, la documentazione progettuale è
disponibile per il download sul sito internet aziendale al seguente Unk: https://\v^r\v.asst-pg23.it/bandi-
di-gara (sezione Gare/awisi e bandi - Lavori).

Quesito n. 6

con la presente chiediamo di ricevere mdica2Ìone di marca e modello delle travi testaletto da includere
nell'Offerta e le specifiche relative all'impianto di chiamata infermieri, per le quali, non troviamo
riferimend nella documentazione di gara già in nostro possesso.

Risposta

Trattandosi di appalto pubbUco, non è possibile imporre marca e modello di un determinato prodotto.
Tuttavia la fornitura deve riguardare modelli che siano coerenti con le specifiche riportate aU'intemo del
progetto esecutivo.

Quesito n. 7

Non essendo citata nel disciplinare di gara, si chiede conferma della non richiesta di adempimento al
pagamento deU'imposta di boUo per la seguente gara d appalto.

Risposta

Si specifica che, benché non riportato nel disciplinare di gara, ai sensi deU'art. l comma l deU'allegato
1.4 del Codice, in caso di aggiudicazione della gara, la sottoscrizione del contratto è soggetta al
pagamento deU'imposta di boUo, per un iciporto pari a € 120,00.

Quesito n. 8

In riferimento aUa voce 26 del CME, relativa aUa porta Ponzi Alu Frame a due ante, si è notato una
discrepanza tra le specifiche indicate nel CME, dove la porta è descritta come REI 30, e l analisi prezzo
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che la quota come non REI 30. Inoltre, da una verifica, risulta che la porta Alu Frame REI 30 a due
ante non esista. Si richiedono chiarimenti in inerito.

Risposta

Trattasi di refuso nelle note n. 26 e n. 27 del CME, che risultano invertite. Resta confermato che le
porte PI a-b non devono avere caratteristiche EI, mentre le porte P2 devono avere caratteristiche EI30
e doppia anta. AU'interno deUa voce è specificato il "tipo Ponzi", quindi per l'impresa sarà possibile
fornire un materiale simile e/o equivalente.

Quesito n. 9

Si chiede che, per quanto concerne la proposta tecnica, ci sia la possibilità di poter redigere un unico
documento comprendente i 4 criteri A, B, C e D per un massimo di 10 pagine a criterio ed un totale di
40 pagine comprensive di copertina, indice, testi, planimettie, schemi, attestazioni e quantaltro ritenuto
utile. Si chiede infine conferma che gli eventuali allegati vengano considerati extra.

Risposta

In relazione aUa presentazione della proposta tecnica, andranno redatti 4 elaborati, uno per ogni criterio
A,B, C eD, e andranno caricati separatamente sulla piattaforma Sintel nelle reladve 4 buste tecniche.
Come da capitolo 14 del disciplinare di gara, per ognuno dei criteri deve essere fornita una relazione
descrittiva (massitno 10 facciate in formato A4 per ogni criterio), comprendente: copertina, indice, testi,
planimetcie, schemi, attestazioni e quant'altro ritenuto utile ai fini della valutazione da parte deUa
commissione giudicatrice.

Quesito n. 10

Si chiede conferma che le modifiche al sistema BMS a seguito delle attività (intervento su impianto di
rivelazione antincendio, termostati, etc.), non siano oggetto di questo appalto e saranno eseguite dal
servÌ2Ìo di manutenzione in forza nella struttura.

Risposta

Si conferma che le modifiche al sistema BMS non sono oggetto di questo appalto.

Distinti saluti. n

SC Gestione Tecnico Patriinonìale

Pratica trattata da: arch. Federico Marchini - tei. 035.267.4142
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